
预留门洞 门扇 门套 预留门洞 门扇 门套 玻璃 窗套

使用位置 1580x2140 1500x2100 40 1080X2140 1000x2100 40 1500x1500 40

高纯铅板（mmpb） 3 3 3 3 3

铅玻璃（mmpb） 3

硫酸钡水泥（mmpb） 3 3 3

高纯铅板（mmpb） 3 3 3 3 3

铅玻璃（mmpb） 3

硫酸钡水泥（mmpb） 3 3 3

滑轨式电动平移 滑轨式电动平移

智能控制

放射性防护机房

1、国家标准：GB 18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》

2、国家标准：GBZ 130-2013《医用X射线诊断放射防护要求》

3、国家标准：GBZ 138-2002《医用X射线诊断卫生防护监测规范》

4、国家标准：（屏蔽防护即屏蔽外剂量限控制标准）；

5、辐射防护与核安全医学所及国家卫生部射线防护器材防护质量监测中心检测合格，提供检测合格证。

6、使用的产品需通过国家卫生部射线防护器材防护质量监测中心检测合格，提供检测合格证。

防护设计

依据标准

防护

天面 地面 四周墙面

其它

电缆沟 防潮 安装

尺寸（mm）

不必
不在设计范围由

甲方另行处理
防护铅当量

DR

（共2间）

用材要求

混泥土（mm）

(注：现场已完成)

370mm实心砖墙

（注：现场已完成）

120 120

370

说明

颜色

 

蓝色

（以提供样本为准）

工艺见详图
详见大样

DY-28/02

详见大样

DY-28/01

详见大样

DY-28/01、

DY-28/02、

DY-28/03、

DY-28/04

门套详见大样

DY-27/01、

DY-27/02

当机房下层无

架空层时需做

防潮处理

电动平移防护门技术参数

基本参数

1、不锈钢烤漆，1.2mm厚

304拉丝不锈钢修边

2、5合板基层

3、方钢龙骨等

4、中间夹高纯铅板

5、带锁拉手内外两用，具有

反锁功能

1.2mm厚304拉

丝不锈钢

CT

（共2间）

    

防护铅当量

防护门运行方式

详见大样

DY-27/04

不必
不在设计范围由

甲方另行处理

电源电压：AC220V±10％,50~60HZ      开门运行速度:300~550mm/s(可调)       关门运行速度：250~550mm/s(可调)        手动推力：＜50N                      电锁力：~800N

电机额定功率：100W                  待机消耗功效：~10W                   工作环境温度：-30℃~+50℃              滑轨行程：地天轨地槽（带轮）式

最终结合安装图

纸及厂家设备图

纸后再施工
1、进入时遥控器遥控操作开、关门；  2、出门时选配脚踏式控制开关；  3、停电后可手动开、关门；  4、安装手动调节装置，使防护门可根据用户所需选择，半开及全开功能；  5配联锁工作警示LED灯、警示牌。

平移门组（Q1） 平开门组（Q2）

蓝色

（以提供样本为准）

1、不锈钢烤漆，1.2mm厚304拉

丝不锈钢修边

2、5合板基层

3、方钢龙骨等

4、中间夹高纯铅板

5、带锁拉手内外两用，具有反

锁功能

1.2mm厚304

拉丝不锈钢

门套详见大

样DY-27/01

、DY-27/02

观察窗（QC）

1.2mm厚304拉丝不锈

钢窗套

详见大样DY-28\05

防护门窗系列

机房排风扇装置施工大样DY-27/03,每间扫描机房设置2个。

铅玻璃（mm）参数说明 1mm厚的铅玻璃在120KV的X射线强度的照射下为大于等于0.2mmpb

放射机房设计说明
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